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B - EDIFICIO DE OFICINAS IOSCOR
PLANTA BAJA
.A0.01 |ASCENSORES 204 X! X! X X! X
.A0.02 |ASCENSOR MONTACARGA 6.2 X! X! X X! X
.P0.01 |[HALL ASCENSORES 284 X! X! X! X X
.P0.02 | ANTECAMARA ESCALERA 5.9 X X X X X
P0.03 |ESCALERA DE INCENDIO 216 X! X X X X!
.P0.04 |SANIT. MUJERES 11l [ x X X X X
P0.05 |SANIT. DISCAP. 27 x X X X X
SANIT. HOMBRES 159] [ x X X X X
X SANIT. HOMBRES 19 [ x X X X X
P0.08 |SANIT. DISCAP. 67 [ x X X X X
.P0.09 [SANIT. MUJERES 135[ [ X X X X X
.P0.10 | SALA DE RACKS 9.1 X! X X X X
.P0.11 _|SALA DE TABLEROS 5 X! X X X X
.P0.12_|ARCHIVO 95 X! X! X X
.P0.13_|OFFICE 131 X X! X! X X
.P0.14 _|AREA OFICINA 347 X! X! X X X
.P0.15_|AREA OFICINA 908 X! X! X X X
.P0.16|RECEPCION 313 X! X! X X X X | x
.P0.17_|AT. AL PUBLICO 406 X! X! X X X
.P0.18 |HALL ACCESO X! X! X X X X | x
.P0.19 |ANTECAMARA 96 X! X! X X
PC ESPERA 110.6 X! X! X X
.P0.21_|AT. AL PUBLICO 68 X! X! X X X
.P0.22_|PATIO 1746 X! X! X X!
P0.23 |CAMARA TRANSFORMADORA 17.09 X X X X
.P0.24 _|SALA DE MAQUINAS 3471 X X X! X
PLANTA PISO 1
AL01 |ASCENSORES 20. X X X X X
A ASCENSOR MONTACARGA 6. X X X X X
P1.01_|ANTECAMARA ESCALERA 7. X X X X
P1.02_|ESCALERA DE INCENDIO X X X X X X
P1.03_|HALL ASCENSORES 4 X X X X X
P1. |DATA X X X X
P |CONTROL K X X X X
06 _|BUNKER SEGURIDAD . X X X X
07 _|SALA DE TABLEROS . X X X X X
.08_|AREA ESTACIONAMIENTO 1151, X | X X X X X
PLANTA PISO 2
ASCENSORES 204 X! X X X X
ASCENSOR MONTACARGA 6.2 X! X! X X! X
ANTECAMARA ESCALERA 7.6 X X X X X
ESCALERA INCENDIO 216 X! X X X X
HALL ASCENSORES 214 X! X X X X
UPS 9.1 X! X X X
DEPOSITO DE RECICLABLES 336 X X X X
SALA TABLEROS 105 X! X X X X
AREA ESTACIONAMIENTO 1078,6 x | x X X X X
SANIT. HOMBRES 105[ [ x X X X X
VESTUARIO HOMBRES 91| [ x X X X X
SANIT. MUJERES 105[ [ x X X X X
VESTUARIO MUJERES 91| [ x X X X X
DEPOSITO 279 X X X X
PLANTA PISO 3
BA301 |ASCENSORES 204 X! X! X X! X
B.A3.02 |ASCENSOR MONTACARGA 6.2 X! X! X X! X
BP301 |ANTECAMARA ESCALERA 7.6 X X X X X
BP3.02 |ESCALERA DE INCENDIO 216 X! X X X X
B.P3.03 |HALL ASCENSORES 213 X! X! X! X X
B.P3.04 |ANTECAMARA BANOS 415[ | x X! X! X X
B.P3.05 |SANIT. HOMBRES 141 X X X X X
B.P3.06|SANIT. DISCAP. 51l x X X X X
B.P3.07 |SANIT. MUJERES 137] [ X X X X X
B.P3.08 |SALA DE RACKS 9 X! X X X X
B.P3.09 |SALA DE TABLEROS 48 X X X X X
BP3.10 |OFFICE 88| x X! X! X X
BP311 |ARCHIVO 152 X! X! X X
B.P3.12 |ARCHIVO 152 X! X! X X
B.P3.13 |AREA OFICINAS 650 X! X! X X X
PLANTA PISO 4
ASCENSORES 204 X X X X X
ASCENSOR MONTACARGA 6. X X X X X
ANTECAMARA ESCALERA 7, X X X X X
ESCALERA DE INCENDIO 21, X X X X X
HALL ASCENSORES 21 X X X X X
[ANTECAMARA BANOS 215[ | X X X X X
SANIT. HOMBRES 141 X X X X X
SANIT. DISCAP. 51 X X X X X
SANIT. MUJERES 13.7 X X X X X
SALA DE RACKS X X X X X
SALA DE TABLEROS 4, X X X X X
OFFICE 8, X X X X X
ARCHIVO 15, X X X X
ARCHIVO 15, X X X X
AREA OFICINAS 650 X X X X X
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PLANTAPISO 5
ASCENSORES 20. X X X X X
ASCENSOR MONTACARGA 6.. X X X X X
ANTECAMARA ESCALERA 7. X X X X X
ESCALERA DE INCENDIO 21, X X X X X
HALL ASCENSORES 21. X X X X X
CAMARA BANOS 4.1! X X X X X
. HOMBRES 14, X X X X X
. DISCAP. 5. X X X X X
. MUJERES 13, X X X X X
DE RACKS X X X X X
SALA DE TABLEROS X X X X X X
OFFICE X X X X X X
ARCHIVO 15. X X X X
ARCHIVO 15. X X X X
AREA OFICINAS 65! X X X X X
PLANTA PISO 6
B.A6.01 |ASCENSORES 204 X X X X X
B.A6.02 |ASCENSOR MONTACARGA 6.2 X X X X X
B.P6.01 |ANTECAMARA ESCALERA 7.6 X X X X X
B.P6.02 |ESCALERA DE INCENDIO 216 X X X X X
B.P6.03 |HALL ASCENSORES 213 X X X X X
B.P6.04 |ANTECAMARA BANOS 415 X X X X X
B.P6.05 |SANIT. HOMBRES 141 X X X X X
B.P6.06 |SANIT. DISCAP. 51 X X X X X
B.P6.07 |SANIT. MUJERES 137 X X X X X
B.P6.08 |SALA DE RACKS 9 X X X X X
B.P6.09 |SALA DE TABLEROS 48 X X X X X
B.P6.10 |OFFICE 8.8 X X X X X
B.P6.11 |ARCHIVO 152 X X X X
B.P6.12 |ARCHIVO 152 X X X X
B.P6.13 |AREA OFICINAS 650 X X X X X
AZOTEA
B 01 [SALA DE MAQUINAS ASCENSORES X X X X X
B 02 [ANTECAMARA ESCALERA X X X X X
B 01 [ESCALERA DE INCENDIO X X X X X
C - EDIFICIO DE OFICINAS IPS
PLANTA BAJA
C.A1.01 |ASCENSORES 204 X X X X X
C.A1.02 |ASCENSOR MONTACARGA 6.2 X X X X X
C.P1.01 |HALL ASCENSORES 284 X X X X X
C.P1.02 |ANTECAMARA ESCALERA 59 X X X X X
C.P1.03 |ESCALERA DE INCENDIO 216 X X X X X
C.P1.04 |SANIT. MUJERES 111 X X X X X
C.P1.05 |[SANIT. DISCAP. 47 X X X X X
C.P1.06 |[SANIT. HOMBRES 159 X X X X X
C.P1.07 |SANIT. HOMBRES 19 X X X X X
C.P1.08 |[SANIT. DISCAP. 6.7 X X X X X
C.P1.09 [SANIT. MUJERES 135 X X X X X
C.P1.10 |SALA DE RACKS 9.1 X X X X X
C.P1.11 |SALA DE TABLEROS 5 X X X X X
C.P1.12 |ARCHIVO 95 X X X X
C.P1.13 |OFFICE 131 X X X X X
C.P1.14 |AREA OFICINA 278.7 X X X X X
C.P1.15 |RECEPCION 309 X X X X X X X
C.P1.16 |AT. AL PUBLICO 53.3 X X X X X
C.P1.17 |HALL ACCESO 2225 X X X X X X X
C.P1.18 |ANTECAMARA 124 X X X X
C.P1.19 |ESPERA 1134 X X X X
C.P1.20 |AT. AL PUBLICO X X X X X
C.P1.21 |AREA OFICINA 59, X X X X X
C.P1.22 |AREA OFICINA 176. X X X X X
C.P1.23 |PATIO 21 X X X X
C.P1.24 |CAMARA TRANSFORMADORA 17.0¢ X X X X
C.P1.25 |SALA DE MAQUINAS 38.35 X X X X
PLANTA PISO 1
C.A1.01 |ASCENSORES 20.4 X X X X X
C.A1.02 |ASCENSOR MONTACARGA 6.2 X X X X X
C.P1.01 |ANTECAMARA ESCALERA 76 X X X X X
C.P1.02 |ESCALERA DE INCENDIO 216 X X X X X
C.P1.03 |HALL ASCENSORES 214 X X X X X
C.P1.04 |DATA 129 X X X X
C.P1.05 |CONTROL 116 X X X X
C.P1.06 |BUNKER SEGURIDAD 181 X X X X
C.P1.07 |SALA DE TABLEROS 105 X X X X X
C.P1.08 |AREA ESTACIONAMIENTO 12935 X X X X X X
PLANTA PISO 2
ASCENSORES 204 X X X X X
ASCENSOR MONTACARGA 6.2 X X X X X
ANTECAMARA ESCALERA 76 X X X X X
|ESCALERA DE INCENDIO 216 X X X X X
HALL ASCENSORES 214 X X X X X
UPS 9.1 X X X X
DEPOSITO DE RECICLABLES 336 X X X X
AREA ESTACIONAMIENTO 1078.7 X X X X X X
SALA DE TABLEROS 105 X X X X X
SANIT. HOMBRES 105 X X X X X
VESTUARIOS HOMBRES 9.1 X X X X X
SANIT. MUJERES 84 X X X X X
VESTUARIOS MUJERES 58 X X X X X
DEPOSITO 99 X X X X
PLANTA PISO 3
C.A3.01 |ASCENSORES 20.4 X X X X
C.A3.02 |ASCENSOR MONTACARGA 6.2 X X X X X
C.P3.01 |ANTECAMARA ESCALERA 7.6 X X X X X
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